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ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Nettkontroll 

(006-10521-162343)

Ivar ØvretveitPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2017-0828-051Prøvenr.: 28.08.2017

Prøvemerking: 1 Fjæreide Vannverk Analysestartdato: 28.08.2017

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<1Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 6222

<1Koliforme MPN/100 ml ISO 9308-2

<1E. coli MPN/100 ml ISO 9308-2

<1Enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-2

pH målt ved 21 +/- 2°C

8.2pH NS-EN ISO 105230.24

13.9Konduktivitet (25°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

0.18Turbiditet ftu NS-EN ISO 702740%0.1

Så vidt konstaterbartLukt/smak* Intern metode basert 

på NMKL 183

<5Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 7887 

Metode C

5

7.47Jern (Fe) µg/l NS EN ISO 17294-225%1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 6

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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Ivar ØvretveitPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2017-0828-052Prøvenr.: 28.08.2017

Prøvemerking: 2 C.C.B Analysestartdato: 28.08.2017

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<1Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 6222

<1Koliforme MPN/100 ml ISO 9308-2

<1E. coli MPN/100 ml ISO 9308-2

<1Enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-2

pH målt ved 21 +/- 2°C

8.2pH NS-EN ISO 105230.24

13.9Konduktivitet (25°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

0.20Turbiditet ftu NS-EN ISO 702740%0.1

Så vidt konstaterbartLukt/smak* Intern metode basert 

på NMKL 183

<5Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 7887 

Metode C

5

7.91Jern (Fe) µg/l NS EN ISO 17294-225%1

Ivar ØvretveitPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2017-0828-053Prøvenr.: 28.08.2017

Prøvemerking: 3 Møvik Pst Analysestartdato: 28.08.2017

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<1Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 6222

<1Koliforme MPN/100 ml ISO 9308-2

<1E. coli MPN/100 ml ISO 9308-2

<1Enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-2

pH målt ved 21 +/- 2°C

8.0pH NS-EN ISO 105230.24

13.7Konduktivitet (25°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

0.22Turbiditet ftu NS-EN ISO 702740%0.1

Så vidt konstaterbartLukt/smak* Intern metode basert 

på NMKL 183

<5Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 7887 

Metode C

5

28.8Jern (Fe) µg/l NS EN ISO 17294-215%1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 6

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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Ivar ØvretveitPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2017-0828-054Prøvenr.: 28.08.2017

Prøvemerking: 4 Våge Ra Analysestartdato: 28.08.2017

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<1Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 6222

<1Koliforme MPN/100 ml ISO 9308-2

<1E. coli MPN/100 ml ISO 9308-2

<1Enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-2

pH målt ved 21 +/- 2°C

8.1pH NS-EN ISO 105230.24

14.0Konduktivitet (25°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

0.24Turbiditet ftu NS-EN ISO 702740%0.1

Så vidt konstaterbartLukt/smak* Intern metode basert 

på NMKL 183

<5Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 7887 

Metode C

5

9.40Jern (Fe) µg/l NS EN ISO 17294-225%1

Ivar ØvretveitPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2017-0828-055Prøvenr.: 28.08.2017

Prøvemerking: 5 Hjelteryggen H.B Analysestartdato: 28.08.2017

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

2Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 6222<1-8

<1Koliforme MPN/100 ml ISO 9308-2

<1E. coli MPN/100 ml ISO 9308-2

<1Enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-2

pH målt ved 21 +/- 2°C

8.0pH NS-EN ISO 105230.24

13.9Konduktivitet (25°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

0.86Turbiditet ftu NS-EN ISO 702720%0.1

Så vidt konstaterbartLukt/smak* Intern metode basert 

på NMKL 183

<5Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 7887 

Metode C

5

56.4Jern (Fe) µg/l NS EN ISO 17294-215%1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 6

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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Ivar ØvretveitPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2017-0828-056Prøvenr.: 28.08.2017

Prøvemerking: 6 Sjukeheimen Analysestartdato: 28.08.2017

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<1Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 6222

<1Koliforme MPN/100 ml ISO 9308-2

<1E. coli MPN/100 ml ISO 9308-2

<1Enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-2

pH målt ved 21 +/- 2°C

8.1pH NS-EN ISO 105230.24

14.0Konduktivitet (25°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

0.20Turbiditet ftu NS-EN ISO 702740%0.1

Så vidt konstaterbartLukt/smak* Intern metode basert 

på NMKL 183

<5Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 7887 

Metode C

5

4.79Jern (Fe) µg/l NS EN ISO 17294-225%1

Ivar ØvretveitPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

RåvannPrøvetype:

441-2017-0828-057Prøvenr.: 28.08.2017

Prøvemerking: 7 Råvann Analysestartdato: 28.08.2017

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

51Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 622226-100

4Koliforme MPN/100 ml ISO 9308-22-11

<1E. coli MPN/100 ml ISO 9308-2

<1Enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-2

pH målt ved 21 +/- 2°C

6.4pH NS-EN ISO 105230.24

6.14Konduktivitet (25°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

0.42Turbiditet ftu NS-EN ISO 702720%0.1

Ikke utførtLukt/smak* Intern metode basert 

på NMKL 183

25Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 7887 

Metode C

40%5

6.2Total Fosfor µg/la) NS EN ISO 15681-240%3

29.7Jern (Fe) µg/l NS EN ISO 17294-215%1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 6

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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Ivar ØvretveitPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2017-0828-058Prøvenr.: 28.08.2017

Prøvemerking: 8 Solsvik Analysestartdato: 28.08.2017

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

1Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 6222<1-6

<1Koliforme MPN/100 ml ISO 9308-2

<1E. coli MPN/100 ml ISO 9308-2

<1Enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-2

pH målt ved 21 +/- 2°C

7.8pH NS-EN ISO 105230.24

13.5Konduktivitet (25°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

0.52Turbiditet ftu NS-EN ISO 702720%0.1

Så vidt konstaterbartLukt/smak* Intern metode basert 

på NMKL 183

<5Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 7887 

Metode C

5

102Jern (Fe) µg/l NS EN ISO 17294-215%1

Ivar ØvretveitPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2017-0828-059Prøvenr.: 28.08.2017

Prøvemerking: 9 Steinsfjellet H.B Analysestartdato: 28.08.2017

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

3Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 6222<1-11

<1Koliforme MPN/100 ml ISO 9308-2

<1E. coli MPN/100 ml ISO 9308-2

<1Enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-2

pH målt ved 21 +/- 2°C

8.0pH NS-EN ISO 105230.24

13.9Konduktivitet (25°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

0.35Turbiditet ftu NS-EN ISO 702720%0.1

Så vidt konstaterbartLukt/smak* Intern metode basert 

på NMKL 183

<5Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 7887 

Metode C

5

27.3Jern (Fe) µg/l NS EN ISO 17294-215%1

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003,

Kopi til:

 Gurusoft  (fjellvar.eurofins.labdata@report.gurusoft.no)

Andreja Peternelj  (andreja.peternelj@fjellvar.as)

Bjarne Ulvestad  (bjarne.ulvestad@fjellvar.as)

Fjellvar Faktura  (postboks@fjellvar.as)

Ivar Andre Øvretveit  (ivar.ovretveit@fjellvar.as)

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 6

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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Helene Lillethun Botnevik

ASM Bergen, Kvalitetsansvarlig

Bergen 05.09.2017

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 6

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0
1
 v

 1
4
0


